
KODNI BROJ: P419001, P419002, P419011, P419021
Naziv proizvoda: Stezaljke za direktno priključenje DP-1; DP-2; DP-11; DP-21 

UPUTSTVO ZA MONTAŽU

1. Odvojna žila: očistiti neizolovani kabl
četkom ili uklonite izolaciju sa 
izolovanog kabla.

2. Postaviti odvojnu žilu u konektor 
kroz gumeni poklopac do kraja 
suprotnog gumenog poklopca.

3. Zategnuti vijak dok se samokidajuća
glava ne slomi.

  

4. Koristieći MV štap sa kukom, 
postaviti stezaljku na glavni vod i 
zaključati je u krajnjem položaju.

                 

5. Koristiti MV štap sa ključem H17 i 
pritegnuti glavni vijak dok se 
samokidajuća glava ne slomi.

6. Stezaljka je sada spremna za 
eksploataciju.

PRAVNO OBAVEŠTENJE:
Proizvod mora da instalira samo kompetentna i obučena osoba sa praksama u instalaciji i sa dovoljnim poznavanjem dobre bezbednosne i instalacione
prakse  u  pogledu  električne  opreme.  PLAMEN ne prihvata  nikakvu  odgovornost  u  vezi  sa  potraživanjima koja  proizilaze iz  zloupotrebe,  nepravilne
instalacije ili ignorisanja nacionalnih bezbednosnih propisa ili drugih nacionalnih odredbi. Nepoštovanje uputstava za instalaciju može dovesti do oštećenja
proizvoda i ozbiljnih ili smrtonosnih povreda.
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